     

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (РАДИАТОРОВ)
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ДОПУСКАЕТСЯ:


заделка кронштейнов в каменные стены перпендикулярно к плоскости стены на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки);

установка радиаторов на расстояниях:

	
	

	от нижней поверхности подоконных досок не менее 

	50 мм;

	от поверхности штукатурки стены не менее 

	25 мм;

	от пола не менее
	60 мм;




в помещениях лечебно-профилактических, санаторно-курортных и детских учреждений:

	
	

	от поверхности штукатурки не менее

	60 мм;

	от пола не менее
	100 мм.


     
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
применение деревянных клиньев при заделке кронштейнов.


Совмещение вертикальных осей симметрии нагревательных приборов и оконных проемов не обязательно.


Край нагревательного прибора со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема.
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