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УСТАНОВКИ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЕ


СНиП 3.05.01-85, пп.3.2, 3.3, 3.5, 3.24
  


   

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
	
	

	стояка от вертикали на 1 м длины трубопровода не более
	2 мм;

	при расстоянии 150 мм от кромки оконного проема до отопительного стояка ±50 мм с устройством подводок к радиатору длиной не более
	400 мм;


     
ДОПУСКАЕТСЯ:
	
	

	расстояние от магистрали до установленного на стояке или ответвлении вентиля (крана) не более
	120 мм;

	крепления стояков в производственных зданиях через
	3 м.


     
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:


крепление трубопроводов на деревянных пробках.
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