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	Монтаж системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ

Испытания должны производиться до начала отделочных работ и до установки водоразборной арматуры
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	Величина пробного избыточного давления принимается 0,15 МПа (1,5 кгс/см[image: image1.jpg]
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При обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты
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	Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее в течение 5 мин под пробным давлением 0,1 МПа (1 кгс/см[image: image2.jpg]
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